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 件   名 
 

 

配管からの水酸化ナトリウムの漏えい 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 精製建屋：溶媒回収設備 

（２）設備の概要 溶媒回収設備は、ウランやプルトニウムを抽出する工程で使用した有機溶媒を再利用するため

に回収する設備。ここでは、使用後の有機溶媒は化学薬品を用いて洗浄し劣化物等を取り除く

ため、溶媒洗浄器へ水酸化ナトリウムを供給する。 

（３）発生の状況 溶媒洗浄を行うための水酸化ナトリウム供給中 

（４）概要 水酸化ナトリウムを供給する配管に設置された、メンテナンス時のための液抜き配管の弁のガ

スケットの経年劣化及び閉止キャップのゆるみにより非放射性の水酸化ナトリウム溶液が 200 リ

ットル程度漏えい。 

＊他の建屋も含め同種の機器においても、同様なトラブル等の発生が予想される。 

（５）原因 運転を継続する中で生じる弁のガスケットの経年劣化、閉止プラグのゆるみ 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 

放射性物質を含まない水酸化ナトリウムの建屋内漏えいであり、この事象及びそれに伴う復旧

作業により放射性物質の放出等の工場外への影響は生じない。 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 

放射性物質を含まない水酸化ナトリウムの建屋内漏えいであり、巡視点検等により漏えいを発

見後、速やかに当該配管の液移送を停止するとともに、定められた手順に従って漏えいした水

酸化ナトリウムを回収することにより、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じな

い。 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 

放射性物質を取り扱わない復旧作業であること、漏えい液の回収に当たっては適切な防護具を

着用することから、作業員への影響は生じない。 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 

漏えい液の回収、漏えい箇所の復旧のため、一時的に工程は停止するが、短時間で復旧でき

ることから、他工程への影響は生じない。 

（1） 当該配管の液移送を停止し、漏えい液を安全に回収する。 

（2） ガスケットの交換を行う。また、閉止プラグを確実に締め付ける。 
 対応の概要 

（3） 当該箇所復旧後、健全性を確認した後、定められた手順に従い運転を再開する。 

公表区分＊1 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 
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＊１ 『A 情報』：安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、 『B 情報』：事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、 『C 情報』：A、B 情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象                                        2006.02.15 

事象概要 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
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使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
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・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

再処理工場で発生が予想されるトラブル等とその対応 

（No.２-２１）

 
復旧方法 

定められた作業手順に

従い当該箇所の補修に

より復旧 

トラブル等に伴う設備への影響範囲 

当該設備を停止して復旧 

 

運転継続

機器 タンク

設備Ⅱ 

運転停止 

機器 タンク 

設備Ⅰ 

機器 タンク

設備Ⅲ 

運転継続 

ポンプ 
閉止ｷｬｯﾌﾟ 

液抜き配

管の弁 

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 

貯槽 

流量計

調整槽

供給ﾎﾟｯﾄ 

流量調整弁

供給弁 

溶媒洗浄器へ

堰構造 

閉止ｷｬｯﾌﾟ部より漏えい


