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 件   名 
 

 

α（アルファ）線ダストモニタの故障 

 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 精製建屋：α（アルファ）線ダストモニタ 

（２）設備の概要 空気中の放射性物質（α線を放出するもの）を測定するための装置で、放射性物質濃度が高い

場合には警報を発報する。 

（３）発生の状況 運転中 

（４）概要 α（アルファ）線ダストモニタの検出器が経年劣化により故障し、放射性物質濃度の測定・記録

及び監視機能が停止。 

＊他の建屋も含め同種の機器についても、同様な事象の発生が予想される。 

（５）原因 運転を継続する中で偶発的に発生する検出器の故障 

 事象による影響  

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
放射性物質を除去するフィルタ等を有する建屋換気設備が稼働しているエリアでの事象及び復旧作業

であり、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴う

ものではない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
故障（停止）したモニタに対して、早期故障修理による復旧または簡易測定器での代替監視の実施によ

り、作業環境の放射線状況等を監視可能であり、これ以上の事象の進展はないため、安全上の問題は生

じない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
α線ダストモニタの復旧作業は、放射性物質を直接扱わないため、作業員への影響は生じない。 

 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 
α線ダストモニタの故障による運転設備への影響はない。 

 

(1) α線ダストモニタの検出器の故障であることを確認する。 

 

(2) 定められた保修作業手順に従って修理または予備品との交換により復旧する。  対応の概要 

(3) 保修状況によっては、簡易測定器による監視を実施する。 

 

公表区分＊1 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 

 

情報区分＊1 
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