
 

 

液体バインダ槽 

水酸化ナトリウム溶液 

当社作業員 

排水設備 
ビニルホース 

排水口受け皿 

協力会社社員 

被災者 

粉体バインダ移送機室（２階） 

低レベル濃縮廃液処理系混合機室（1 階） 

ビニルホースを抜いて純水の排水状況を確認し

ていたところ、圧縮空気が噴出し排水口受け皿 

の溜まり溶液が飛散。 

液及び圧縮空気の流れ方向 

圧縮空気 

純水 


