
 

 

 

排気ダクト（排気室入口階段室天井裏）の補修完了結果 

 

 

（系統説明図、配置説明図の該当写真） 

 

 

 

凡例 

△：部分補修の必要な錆、変色等があるもの 

 

図・写真

番号 
部位 事象 

配置説明図 

階数 番号、室名称 

１ 排気ダクト △ 
貫通部 フレーム部分の錆およびコーキ

ング剥がれ有り 

２階 ⑩ 排気室 

２ 排気ダクト △ 排気ダクト 一部錆有り 

３ 排気ダクト △ 排気ダクト 一部錆有り 

４ 排気ダクト △ 
貫通部 フレーム部分の錆およびコーキ

ング剥がれ有り 



  

 

  

排気口への排気接続数（４系統）
① １号中間室系
② １号発生回収室系
③ １号均質室系
④ ２号発回均質棟系

モニタエリア（シャワー室）

２階⑩ 排気室

１号均質室

均質・ブレンディング設備

均質・ブレンディング設備

（配管カバー等）

除染設備

除染室

分析設備

分析室（化学分析エリア）

モニタエリア（モニタ室）

ホット予備品室2

放射能測定室

給 気
ＵＦ６処理設備

１Ｃ中間室

ＵＦ６処理設備

１Ｄ中間室

ＧＤ

ＧＤ

１ＣＤ中間室系送風機

給 気

ＧＤ

ＧＤ

１号均質室系送風機

１号工程用モニタ

ＧＤ

ＧＤ

１号均質室系還気送風機

…

ＧＤ

ＧＤ

１号均質室系排風機

…

給 気

ＧＤ

ＧＤ

分析室系送風機

ＧＤ

ＧＤ

ＧＤ

１号中間室系排風機

…

１号均質室

換気用モニタ

排気用ＨＦモニタ Ｂ

排気用ＨＦモニタ Ａ

排気用モニタ Ｂ

排気用モニタ Ａ

フィルタユニット

（プレフィルタ、高性能エアフィルタ）

１号局所排気装置

１２基

２基

１３基

１４基

１号局所排風機

①
②

③
④

分析室（機器分析エリア）

分析室（質量分析エリア）

分析室（天秤室）

分析室（予備室）

分析室（薬品・機材室）

モニタエリア（放管機材室）

モニタエリア（手洗廃水ピット室）

付着ウラン回収設備

給 気
ＵＦ６処理設備

１Ａ中間室

ＵＦ６処理設備

１Ｂ中間室

ＧＤ

ＧＤ

１ＡＢ中間室系送風機

１号Ｑマス室

１ＡＢ高周波電源室系送風機 １ＡＢ高周波電源室系排風機

M

ＧＤ
M

M

ＧＤ
M

ＧＤ

１ＡＢ高周波電源室

M

ＧＤ
M

M

ＧＤ

ＧＤ

M 排 気

M

ＧＤ

M

M

ＧＤ

M

ＧＤ

１ＣＤ高周波電源室

M

ＧＤ

M

M

ＧＤ

ＧＤ

M 排 気

１ＣＤ高周波電源室系送風機 １ＣＤ高周波電源室系排風機

給 気
ＵＦ６処理設備

１号発生回収室

ＧＤ

ＧＤ

１号発生回収室系送風機

搬送通路

管理廃水処理室

廃棄物前処理室

ホット予備品室１

前 室

排気室

ＧＤ

ＧＤ

１号発生回収室系還気送風機

…

ＧＤ

ＧＤ

１号発生回収室系排風機

…

１号発生回収室

換気用モニタ

１６基

１３基

給 気

ＧＤ

ＧＤ

管理廃水処理室送風機

中央制御室

ＧＤ

ＧＤ

中央制御室系送風機

ＧＤ

ＧＤ

中央制御室系排風機

排 気

２／２の補機室系へ

２／２の給気室系へ

～

1～4

排気口への排気接続数（４系統）

① １号中間室系

② １号発生回収室系

③ １号均質室系

④ ２号発回均質棟系

ウラン濃縮工場における給排気ダクトの点検結果（系統説明図） （１／２） 



 

 

 

 

 

  

凡例
：吹出口または吸込口
：閉止板
：排気または給気ダクト(管理区域)
：排気または給気ダクト(非管理区域)
：還気ダクト

GD：グラビティダンパ
：切替弁（自動）

：空調機

①
②

③
④

補機室 等

ＧＤ

ＧＤ

補機室系送風機

排 気１／２

より

給気室

ＧＤ

給気室系送風機

排 気
１／２

より

均質・ブレンディング設備

２号発回均質室

ＵＦ６処理設備

均質・ブレンディング設備

（配管カバー等）

ＵＦ６処理設備

２Ａ中間室

搬入室

ＵＦ６処理設備

２Ｂ中間室

ＵＦ６処理設備

２Ｃ中間室

Ａ付着ウラン回収廃棄物室

Ｂ付着ウラン回収廃棄物室

Ｃ付着ウラン回収廃棄物室

２号工程用モニタ

給 気

ＧＤ

ＧＤ

２号発回均質棟系送風機
２号Ｑマス室

２基

１３基

ＧＤ

ＧＤ

２号発回均質棟系排風機

…

２号局所排風機

２号局所排気装置

ＧＤ

給気室系送風機

２号高周波電源室

ＧＤ

ＧＤ

２ＡＢＣ高周波電源室系送風機

給 気 ＧＤ

ＧＤ

ＧＤ

ＧＤ

２ＡＢＣ高周波電源室系排風機

排 気ＧＤ

ＧＤ

～

～

～

点検した系統（Ｐ＆ＩＤで10系統）

１号中間室系

１号高周波電源室系

１号発生回収室系

中央制御室系

１号均質室系

補機室系

２号高周波電源室系

２号発回均質室系

給気室系

給気室系（ＲＥ－２増設分）

２階⑩ 排気室

ウラン濃縮工場における給排気ダクトの点検結果（系統説明図） （２／２） 

凡例 

   ：吹き出し口または吸込口 

   ：閉止板 

   ：還気ダクト 

ＧＤ：グラビティダンパ 

   ：切替弁（自動） 

   ：空調機          

 



 

  

1～4



 

排気室入口階段室天井裏 貫通部 フレーム部分の錆およびコーキング剥がれ有り △ 

 

【１１月１７日 処置後】 

 

1 

 



 

排気室入口階段室天井裏 排気ダクト 一部錆有り △ 

 

【１１月１７日 処置後】 

 

 

2 

 



 

排気室入口階段室天井裏 排気ダクト 一部錆有り △ 

 

【１１月１７日 処置後】 

 

 

3 

 



 

排気室入口階段室天井裏 貫通部 フレーム部分の錆およびコーキング剥がれ有り △ 

 

【１１月１７日 処置後】 

 

 

4 

 


