
非常用電源建屋 

地上面 

配管ピット 

１F 

B１F 

燃料油貯蔵タンク 

雨水流入（約0.80ｍ3） 

コーキングの劣化に 
より建屋へ雨水が流入（推定） 

建屋サンプポンプ 
建屋サンプピット（容積：3.2 ｍ3） 

配管ピット上部蓋の隙間から、配管ピット内に
雨水が滞留したと推定される。（水深約１．８ｍ） 

燃料油貯蔵タンク室 

燃料油移送ポンプ 冷却水循環ポンプ 

第2非常用 
ディーゼル発電機 

配管ピットから非常用電源建屋への雨水の流入について 

配管 

 約２ｍ 

 ５ｍ以上 

基礎の高さ 
0.2m 

基礎の高さ 
0.2m 

非常用ディーゼル 
発電機補機室 

添付資料-１ 

断面図 

点検口 
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