
再処理工場のウラン試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応（Ｎｏ．４－１２） 

 

 件   名 
 

 

モニタリングポストの測定装置故障 

 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 モニタリングポスト  

 

 

（２）発生の状況 再処理施設周辺の環境放射線状況の監視中 

 

（３）概要 

 

モニタリングポスト局舎内にある測定装置が故障し、その監視機能が停止 

 

＊モニタリングステーションにおいても同様である。 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 

 本装置は、施設周辺の空間放射線率等を監視している設備であり、故障による工場外への影響

は生じない。 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 

 本装置は、施設周辺の空間放射線率等を監視している設備であり、故障による工場の運転への

影響はないため、安全性への影響は生じない。なお、モニタリングカー等による代替測定を実施す

ることで、データ欠測を最小限に抑えられる。 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 

 本装置は、施設周辺の空間放射線率等を監視している設備であり、故障による作業員への影響

は生じない。 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 

 本装置は、施設周辺の空間放射線率等を監視している設備であり、故障による工場の運転への

影響は生じない。 

（１） 

（２） 

現地局舎内の測定装置の状況を確認する。 

現地局舎内その他の測定装置が正常に動作していることを確認する。 

（３） 

（４） 

モニタリングカー等による代替測定を実施する。 

予備品との交換の必要性を判断し、交換が必要な場合は手順に従って正常運転に復

帰させる。  対応の概要 
 

公表区分 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 

 （a）運転継続しながら復旧 

 （b）運転系統を切り替えて復旧 

○ （c）当該機器を停止して復旧 

 （d）当該設備を停止して復旧 

 対応区分 

 （e）影響範囲の設備を停止 

 

国際評価尺度 

（INES）のレベル 

 

日本原燃に 

よる評価：レベル 0 以下 

 

 

 

2004.10.27 

事象概要 

 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７

 

 

（レベル２以下は工場外への影響はない） 放射性物質の外部放出 

放射性物質による汚染、被ばく等

運転制限範囲からの逸脱等 

工場内へ
の影響 

多重防護
の劣化 

工場外へ
の影響 

１ ０以下 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備 等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

燃料せん断片の
溶解

ガラス固化体

核分裂生成物
の分離

ｳﾗﾝとﾌﾟﾙﾄﾆ
ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製

製
品
貯
蔵

製
品
貯
蔵

使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
料

・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

：故障 

環境監視盤 

モニタリングポスト モニタリングステーション 

モニタリングポスト局舎 

測定装置 記録計 

測定装置 

データ伝送装置 

記録計 

制御建屋 

NTT 専用回線 


