
安全上重要な設備を含まない部屋・エリアの
現場確認実施状況（屋外）（1/2）

現場確認の状況（使⽤済燃料輸送容器管理建屋 4/27）

社内各組織でチームを編成し、専⾨的な⽬で各組織が
担当する設備の状態把握を⾏っています

送⽔⼝の確認消⽕栓の確認



安全上重要な設備を含まない部屋・エリアの
現場確認実施状況（屋外）（2/2）

現場確認の状況（使⽤済燃料輸送容器管理建屋 4/27）

社内各組織でチームを編成し、専⾨的な⽬で各組織が
担当する設備の状態把握を⾏っています

マンホールの確認 操作盤の確認


